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Подробный справочник строительства очистных сооружений в 

разные времена года и в разных регионах РФ 

 

Настоящий Подробный справочник строительства очистных сооружений в разные времена года и в разных регионах РФ представляет собой 

исчерпывающее руководство по строительству очистных сооружений с учѐтом всех возможных факторов: климатических условий, 

региональных особенностей, сезонных изменений и специфики эксплуатации. Цель справочника — помочь проектировщикам и строителям 

создать эффективные и надѐжные очистные сооружения. Строительство очистных сооружений требует комплексного подхода, 

учитывающего множество факторов. Этот справочник поможет минимизировать риски и оптимизировать процессы, обеспечивая 

надежность и долговечность сооружений. 

 

1. Общие сведения 

Строительство очистных сооружений включает: 

 Сбор и анализ исходных данных 

 Проектирование 

 Выбор места размещения 

 Земляные работы 

 Подготовительные работы 

 Монтаж оборудования 

 Пусконаладочные работы 

 Ввод в эксплуатацию 

 Обслуживание и ремонт 
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2. Региональные особенности 

2.1. Северные регионы (Сибирь, Крайний Север) 

 Зима: Длительные морозы до -40°C и ниже, вечная мерзлота. 

 Рекомендации:  
o Использование подогреваемых трубопроводов и насосного оборудования. 

o Применение материалов с высокой морозостойкостью (нержавеющая сталь, полиэтилен низкого давления). 

o Предварительное оттаивание грунта перед земляными работами. 

o Установка теплоизоляции на всех открытых участках. 

2.2. Южные регионы (Краснодарский край, Крым) 

 Лето: Высокие температуры до +40°C, засухи. 

 Рекомендации:  
o Установка систем охлаждения для оборудования. 

o Применение материалов, устойчивых к перегреву. 

o Создание систем сбора и хранения дождевой воды. 

o Использование систем орошения для поддержания влажности. 

2.3. Центральные регионы (Московская область, Центральная Россия) 

 Все сезоны: Умеренный климат. 

 Рекомендации:  
o Стандартные методы строительства. 

o Учет возможных паводков весной. 

o Обеспечение надежного дренажа. 
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2.4. Восточные регионы (Дальний Восток) 

 Муссонный климат: Влажные летние сезоны. 

 Рекомендации:  
o Обеспечение надежной гидроизоляции. 

o Использование устойчивых к влаге материалов. 

o Создание систем отвода избыточных вод. 

 

 

3. Сезонные особенности 

3.1. Весна 

 Интенсивные дожди и таяние снега: Увеличение объема сточных вод. 

 Рекомендации:  
o Усиленный контроль за дренажными системами. 

o Использование насосов для откачки избыточных вод. 

o Мониторинг состояния резервуаров и трубопроводов. 

3.2. Лето 

 Засухи: Снижение уровня грунтовых вод. 

 Рекомендации:  
o Обеспечение стабильного водоснабжения. 

o Использование систем сбора дождевой воды. 
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3.3. Осень 

 Дожди: Увеличение неорганизованного притока воды. 

 Рекомендации:  
o Мониторинг состояния сетей. 

o Предотвращение затоплений. 

o Проверка герметичности всех соединений. 

3.4. Зима 

 Низкие температуры: Замерзание грунта и воды. 

 Рекомендации:  
o Применение технологий подогрева трубопроводов. 

o Использование морозостойких материалов. 

o Обеспечение теплоизоляции всех элементов системы. 

 

 

4. Технологические решения 

4.1. Централизованные системы 

 Физические методы очистки: решетки, фильтры, песколовки. 

 Химические методы: коагуляция, флокуляция, нейтрализация. 

 Биологические методы: аэротенки, биофильтры, ацидофикаторы. 

 

4.2. Местное адаптивное строительство 
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 Геотекстильные материалы: для теплоизоляции. 

 Энергосберегающие технологии: для снижения затрат на эксплуатацию. 

 Адаптация систем управления: автоматизация с учетом местных условий. 

5. Практические рекомендации 

 Выбор оборудования: с учетом климатических условий и интенсивности водопритока. 

 Подготовка площадок: обеспечение надежного основания, дренажа и гидроизоляции. 

 Эксплуатация: регулярный мониторинг, обслуживание и ремонт систем. 

 Адаптация проектов: внесение изменений в проектную документацию с учетом местных условий. 

6. Дополнительные факторы 

 Экологические требования: соответствие местным нормам и стандартам. 

 Безопасность: обеспечение пожарной и экологической безопасности. 

 Экономические факторы: оптимизация затрат с учетом местных условий. 

Приложения 

 Перечень рекомендуемого оборудования для различных регионов. 

 Рекомендации при выборе материалов для строительства очистных сооружений в различных климатических зонах. 

 Инструкции по монтажу и эксплуатации очистных сооружений. 

 Примеры проектных решений для различных условий. 
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Перечень рекомендуемого оборудования для различных регионов 

Этот перечень поможет выбрать оптимальное оборудование для строительства и эксплуатации очистных сооружений в различных регионах 

России, учитывая все возможные факторы и особенности. 

1. Северные регионы (Сибирь, Крайний Север) 

 Пескоотделители и маслобензоотделители: модели с подогревом для предотвращения замерзания. 

 Фильтры: сорбционные фильтры с использованием нефтепоглощающего сорбента и угля. 

 Насосные станции: канализационные насосные станции с подогревом и системами защиты от замерзания. 

 Резервуары: накопительные резервуары с теплоизоляцией, предотвращающей замерзание воды. 

 Системы подогрева: электрические подогреватели трубопроводов и оборудования. 

2. Южные регионы (Краснодарский край, Крым) 

 Системы охлаждения: для предотвращения перегрева оборудования. 

 Фильтры: многоступенчатые системы фильтрации с использованием устойчивых к высоким температурам материалов. 

 Насосные станции: станции повышения давления с системами охлаждения. 

 Резервуары: резервуары с системами орошения и контроля влажности. 

 Системы сбора воды: системы сбора и хранения дождевой воды. 

3. Центральные регионы (Московская область, Центральная Россия) 

 Стандартное оборудование: пескоотделители, маслобензоотделители, сорбционные фильтры. 

 Насосные станции: канализационные насосные станции и насосные станции повышения давления. 

 Резервуары: накопительные и аккумулирующие резервуары с насосной группой. 

 Системы управления: автоматизированные системы управления с учетом возможных паводков. 
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4. Восточные регионы (Дальний Восток) 

 Гидроизоляционные системы: для защиты от избыточной влаги. 

 Насосные станции: канализационные насосные станции с повышенной устойчивостью к влаге. 

 Фильтрующие системы: многоступенчатые фильтры с использованием устойчивых к влаге материалов. 

 Резервуары: резервуары с усиленной гидроизоляцией и системами отвода избыточных вод. 

 Системы контроля: автоматизированные системы контроля уровня воды и состояния резервуаров. 

5. Общие рекомендации для всех регионов 

 Системы ультрафиолетового обеззараживания: для обеспечения безопасности сточных вод. 

 Системы контроля качества: автоматические системы мониторинга качества очищенной воды. 

 Запорно-регулирующая арматура: с учетом специфики эксплуатации в различных климатических условиях. 

 Материалы: использование устойчивых к местным условиям материалов (нержавеющая сталь, полиэтилен низкого давления и т.д.). 

Дополнительные рекомендации: 

 Для всех регионов: регулярный мониторинг и техническое обслуживание оборудования. 

 Для всех регионов: адаптация проектных решений с учетом местных климатических условий и специфики эксплуатации. 
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Рекомендации при выборе материалов для строительства очистных сооружений в различных климатических зонах 

Эти рекомендации помогут выбрать подходящие материалы и обеспечить долговечность и надежность очистных сооружений в различных 

климатических зонах. 

1. Общие рекомендации по выбору материалов 

При выборе материалов для строительства очистных сооружений необходимо учитывать климатические условия, такие как температура, 

влажность, осадки и прочие факторы. Основные материалы включают бетон, сталь, пластик и различные изоляционные материалы. 

2. Характеристики материалов для различных климатических зон 

2.1. Умеренный климат 

 Бетон: Высокая прочность, устойчивость к температурным колебаниям. 

 Сталь: Использование антикоррозийной стали для предотвращения повреждений. 

 Пластик: Высокая стойкость к химическим веществам, легкость монтажа. 

2.2. Холодный климат (вечная мерзлота) 

 Бетон: Применение морозостойкого бетона с добавлением противоморозных добавок. 

 Сталь: Использование утепленных стальных конструкций, предотвращение конденсации. 

 Пластик: Термопластичные материалы, устойчивые к низким температурам. 

 Изоляция: Применение эффективных теплоизоляционных материалов (пенополиуретан, экструзионный пенополистирол). 

2.3. Жаркий и сухой климат 

 Бетон: Использование гидрофобного бетона для уменьшения водопоглощения. 

 Сталь: Оцинкованная сталь для защиты от коррозии, системы вентиляции для предотвращения перегрева. 

 Пластик: Устойчивые к ультрафиолетовому излучению и высоким температурам материалы. 

 Изоляция: Легкие и дышащие изоляционные материалы, предотвращающие перегрев. 



Подробный справочник строительства очистных сооружений в разные времена года и в разных регионах РФ | aquateh.com | ГК Акватехнологии 

 

https://aquateh.com/ Страница 9 
 

2.4. Влажный климат 

 Бетон: Применение гидроизоляционных покрытий для защиты от влаги. 

 Сталь: Использование антикоррозийных покрытий и систем дренажа. 

 Пластик: Материалы с высокой стойкостью к влаге и плесени. 

 Изоляция: Влагостойкие и дышащие изоляционные материалы. 

3. Дополнительные рекомендации 

 Антисептическая обработка: Для предотвращения роста плесени и микроорганизмов в любых климатических условиях. 

 Регулярный мониторинг: Проверка состояния конструкций и материалов в зависимости от климатических условий. 

 Адаптация проектов: Проектирование с учетом специфики местных климатических условий и особенностей эксплуатации. 
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Инструкции по монтажу и эксплуатации очистных сооружений 

Эти инструкции помогут обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию очистных сооружений, а также продлить срок их службы. 

1. Общие указания по монтажу 

1.1 Подготовка площадки 

 Разработать проект установки с учетом местных условий. 

 Подготовить котлован, обеспечивающий безопасное проведение работ. 

1.2 Подготовка основания 

 На дне котлована отсыпать и уплотнить слой песка толщиной 200-300 мм. 

 Установить монолитную железобетонную фундаментную плиту. 

 Между плитой и корпусом установки также отсыпать и уплотнить слой песка. 

1.3 Установка оборудования 

 Установить корпус очистного сооружения на фундаментную плиту. 

 Закрепить корпус ремнями к плите. 

 Подсоединить подводящие и отводящие трубопроводы. 

 Выполнить обратную засыпку котлована с увлажнением и послойным уплотнением песка. 

1.4 Загрузка сорбционных материалов 

 Выполнять загрузку после завершения установки. 
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2. Эксплуатация очистных сооружений 

2.1 Общие указания 

 Регулярно удалять скопившиеся осадки и нефтепродукты. 

 Производить замену сорбционной загрузки по мере необходимости. 

2.2 Визуальный осмотр 

 Проводить визуальный осмотр не реже одного раза в месяц для определения необходимости очистки. 

2.3 Удаление нефтепродуктов 

 При наличии видимого слоя нефтепродуктов на поверхности воды, удаление должно производиться специализированной 

организацией. 

2.4 Замена сорбционной загрузки 

 Периодичность замены определяется по показателям загрязнений в очищенном стоке (не реже одного раза в квартал). 

 

3. Безопасность при эксплуатации 

3.1 Требования безопасности 

 Работы проводить специализированной бригадой под контролем технического специалиста. 

 Обеспечить наличие средств индивидуальной защиты у обслуживающего персонала. 

 Проводить инструктаж по технике безопасности. 
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3.2 Действия при аварийных ситуациях 

 Следовать инструкциям по технике безопасности. 

 Обеспечить наличие и исправность средств пожаротушения. 

 

4. Обслуживание очистных сооружений 

4.1 Регулярные работы 

 Удаление осадков и загрязнений. 

 Проверка и замена сорбционных материалов. 

 Мониторинг состояния трубопроводов и резервуаров. 

4.2 Специальные работы 

 Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию. 

 Выполнение ремонтных работ при необходимости. 

 

5. Дополнительные рекомендации 

 Контроль качества: Регулярный отбор проб сточной воды и осадка для анализов. 

 Экологические меры: Предотвращение попадания очищенных сточных вод и осадков в окружающую среду. 

 Консервация: Проведение консервационных работ при необходимости остановки очистных сооружений. 
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Примеры проектных решений для различных условий 

Эти проектные решения помогут создать эффективные и надежные очистные сооружения, адаптированные к различным климатическим и 

региональным условиям, а также обеспечить их безопасную и экономичную эксплуатацию. 

1. Северные регионы (Сибирь, Крайний Север) 

 Подземные установки: Размещение очистных сооружений в подземных помещениях или на подземных парковках для минимизации 

воздействия низких температур. 

 Подогрев оборудования: Использование систем подогрева трубопроводов и насосного оборудования для предотвращения 

замерзания. 

 Теплоизоляция: Применение теплоизоляционных материалов для защиты оборудования от холода. 

2. Южные регионы (Краснодарский край, Крым) 

 Системы сбора и хранения дождевой воды: Установка резервуаров для сбора и хранения дождевой воды для использования в 

периоды засухи. 

 Охлаждающие системы: Установка систем охлаждения для предотвращения перегрева оборудования. 

 Материалы: Использование материалов, устойчивых к высоким температурам и засушливым условиям. 

3. Центральные регионы (Московская область, Центральная Россия) 

 Комбинированные системы: Использование комбинированных систем очистки, включающих физические, химические и 

биологические методы. 

 Стандартные методы: Применение стандартных методов строительства с учетом возможных паводков весной. 

 Дренажные системы: Обеспечение надежных дренажных систем для отвода избыточных вод. 

4. Восточные регионы (Дальний Восток) 

 Гидроизоляция: Обеспечение надежной гидроизоляции всех элементов очистных сооружений. 

 Системы отвода воды: Создание систем для отвода избыточных вод, учитывая частые осадки. 
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 Устойчивые материалы: Использование материалов, устойчивых к влаге и частым осадкам. 

5. Специфические условия (например, плотная застройка) 

 Компактные системы: Применение компактных биореакторов и систем искусственных водно-болотных угодий. 

 Модульные установки: Использование модульных подземных комплексов с автоматизированным контролем. 

 Интеграция с городской инфраструктурой: Размещение очистных сооружений в подвалах зданий или на крышах для минимизации 

занимаемой площади. 

6. Сезонные условия 

 Весенние паводки: Установка дополнительных резервуаров для временного хранения воды и систем автоматического откачивания. 

 Зимние условия: Обеспечение подогрева трубопроводов и использование устойчивых к морозам материалов. 

7. Экологические требования 

 Экологически безопасные методы: Применение экологически безопасных методов очистки и минимизация негативного 

воздействия на окружающую среду. 

 Системы фильтрации: Использование систем фильтрации с минимальным воздействием на экосистему. 

 


